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Com o presente trabalho é pretendido demonstrar a possibilidade de alimentação de 
um sistema de iluminação decorativa com recurso a soluções alternativas renováveis. 
O estudo é focado essencialmente na produção local de energia solar fotovoltaica e 
eólica. Inicialmente é efetuado o estudo técnico-económico da implementação de um 
sistema fotovoltaico. Posteriormente é efetuado o estudo da viabilidade técnico-
económica da implementação do sistema hibrido, composto por um sistema 
fotovoltaico e um sistema eólico, optando pelo que mais se adequa à alimentação do 
sistema de iluminação decorativa exterior. 
Esta dissertação descreve a metodologia que procura melhorar a eficiência do sistema 
de led com o auxílio de ensaios em laboratório e simulação em software, com o 
objetivo de adaptar os sistemas de led instalados pela empresa ao sistema hibrido 
dimensionado. 
Finalmente, é efetuada a análise comparativa entre o atual sistema de iluminação 
decorativa e o sistema renovável dimensionado mais favorável para alimentar 
sistemas de iluminação decorativa. 
Procura-se assim com este projeto para além de apresentar um estudo teórico, 
proporcionar uma orientação à implementação de sistemas de microprodução 
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The following work shows the potential power of a system of decorative lighting 
solutions using renewable alternatives. 
The study is focused mainly on the local production of solar photovoltaic and wind. 
Initially was performed the technical and economic study of the implementation of a 
photovoltaic system. Later it was performed a study about the technical and economic 
feasibility of the implementation of the hybrid system, composed of a photovoltaic 
system and a wind system, choosing the most suitable for power supply system 
decorative lighting. 
This paper describes the methodology that seeks to improve the efficiency of led with 
aid of laboratory tests and simulation software, in order to adapt the led systems 
installed by the company to the hybrid system scaled. 
At last a comparative analysis is performed between the current system and decorative 
lighting system most favorable to renewable scaled power supply system decorative 
lighting. 
Therefore this project apart from providing a theoretical study, to provide orientation for 
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1.1. ENQUADRAMENTO DA DISSERTAÇÃO 
A origem da necessidade de abastecimento de energia através de recursos renováveis 
deve-se fundamentalmente à crise petrolífera que se originou na década de 70. A 
substituição de energias renováveis pelos combustíveis fósseis tornou-se uma ideia 
cada vez mais crescente, dadas as vantagens de caracter inesgotável e de baixo 
impacto ambiental em relação aos combustíveis de origem fóssil [dgeg.pt, 2012]. 
A redução das emissões atmosféricas poluentes converteu-se numa preocupação 
acentuada para as entidades governamentais, dando origem à aplicação de 
legislação, para minimizar os efeitos causados pelas emissões poluentes. O protocolo 
de Quioto assinado em 1997 foi um dos tratados em causa, no qual a Europa se 
comprometeu em reduzir as emissões de dióxido de carbono em 8% ate 2012 
[Europa.eu, 2012]. 
A degradação da qualidade do ar e o risco para a saúde pública, conduziu à procura 
de alternativas tendo em vista a redução de consumos e a maior utilização de 
alternativas renováveis. O crescimento da produção de energia por alternativas 
renováveis, também ocorreu devido aos incentivos estabelecidos por diretivas 
oriundas da União Europeia, que permitem a venda de energia a preços vantajosos 
para o produtor de energia elétrica. 
Embora Portugal se depare com um clima de recessão económica, encontra-se bem 
posicionado no ranking dos países mais atrativos para o investimento em energia 
solar, consagrando a 13ª posição até Fevereiro de 2012 [Ernst & Young, 2012]. Sendo 
este investimento uma alternativa viável para Portugal dado a sua elevada 
dependência energética externa e à sua abundancia de fontes de energia renovável. 
A dependência dos combustíveis fósseis, a instabilidade do preço dos mesmos e o 
aumento atual do IVA (imposto de valor acrescentado) sobre a eletricidade, provoca o 
constante aumento do preço da energia elétrica em Portugal, sendo a energia 
produzida proveniente de recursos renováveis naturais uma opção cada vez mais 





Figura 1.1 – DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA EXTERNA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS EM PORTUGAL 
(%) [EPP.EUROSTAT.EC.EUROPA.EU, 2012] 
 
1.2. ENQUADRAMENTO DO TEMA 
A microprodução de energia mais utilizada em locais remotos é efetuada através do 
sistema de captação de energia proveniente de recursos eólicos e fotovoltaicos. 
A grande vantagem da energia solar fotovoltaica, em relação a outras fontes 
renováveis, está relacionada com a modularidade do sistema, aumentando assim a 
energia produzida apenas com o incremento de novos módulos, sem a necessidade 
de alteração total do sistema instalado. 
A vantagem da energia eólica em relação a energia fotovoltaica está associada à 
produção de energia elétrica durante períodos de ausência de luz solar. A combinação 
das duas tecnologias permite o aumento da fiabilidade do sistema e da sua autonomia.  
A iluminação decorativa de fachadas de edifícios e de zonas urbanas constitui um dos 
fatores de valorização do ambiente das cidades tornando-as mais atrativas, assistindo-
se atualmente a um aumento da sua utilização mesmo fora das épocas festivas.  
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Mesmo nos sistemas de iluminação decorativa simples, a respetiva alimentação 
elétrica acaba por ser responsável pelo “consumo” de uma considerável quantidade de 
material (cablagem e respetivos acessórios) e de mão-de-obra para a sua instalação. 
A utilização da tecnologia led para concretizar a iluminação decorativa conduz a uma 
redução muito substancial das necessidades energéticas do sistema, podendo, por 
isso, pensar-se no desenvolvimento de formas de microprodução de energia elétrica 
capazes de tornar autónoma a alimentação dos referidos sistemas. 
No decorrer deste projeto serão abordados os aspetos relativos: à alimentação do 
sistema de iluminação decorativa exterior considerando a microprodução fotovoltaica e 
eólica; às possibilidades de microprodução local de energia elétrica e análise 
económica do sistema de microprodução de energia mais rentável e à adaptação do 
sistema de iluminação decorativa constituído por leds ao sistema de microprodução de 
energia dimensionado. 
 
1.3. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS RESTANTES 
A presente dissertação é composta por 7 capítulos, divididos de acordo com o tema a 
tratar. 
O capítulo 2 expõe conceitos relacionados com energia eólica e fotovoltaica, para 
melhor compreensão da sua constituição e das diversas configurações que um 
sistema fotovoltaico poderá adotar, bem como todas as tecnologias presentes na 
produção eólica e fotovoltaica. 
Quanto ao capítulo 3, apresenta a descrição da atividade da empresa Castros, a 
utilização de leds em sistemas de iluminação decorativa e a aplicação de leds em 
sistemas de iluminação decorativa existentes.   
Relativamente ao capítulo 4, este descreve detalhadamente toda a metodologia de 
dimensionamento da potência do sistema de produção fotovoltaico, armazenamento e 
controlo, incluindo o cálculo e a seleção dos equipamentos que constituem todo o 
sistema.  
No capítulo 5 será abordado o estudo da implementação do sistema híbrido, através 
da combinação de um painel fotovoltaico e de um aerogerador, com a finalidade de 
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alimentação de um sistema de iluminação decorativa. Neste mesmo capítulo são ainda 
apresentadas as alterações necessárias para a adaptação do circuito de led existente 
na empresa Castros ao sistema dimensionado, selecionado a opção mais eficiente de 
acordo com o estudo técnico-económico efetuado. 
O capítulo 6 demonstra a comparação entre o atual sistema de iluminação decorativa 
utilizado pela empresa e o sistema renovável mais adequado para alimentar o sistema 
de iluminação decorativa.  






2) MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
BASEADA EM ENERGIAS RENOVAVEIS 
 
2.1. MICROPRODUÇÃO 
 A microgeração, designada também por microprodução, consiste na produção de 
energia elétrica ou térmica realizada pelo consumidor, por intermédio de equipamentos 
de produção de energia de pequena dimensão [renovaveisnahora.com, 2012]. A 
microprodução permite captar recursos renováveis entre os quais energia solar, eólica, 
das marés, das ondas, biomassa, hidrogénio e geotérmica. 
O avanço crescente da produção dispersa ou distribuída permitiu desmitificar o 
conceito de produção centralizada, possibilitando ao consumidor a oportunidade de 
produzir energia no local de consumo. 
A possibilidade de produção de energia no local de consumo, apresenta vantagens, 
quer a nível económico, tecnológico e ambiental, destacando-se 
[energiasrevováveis.com, 2012]: 
 Diminuição de perdas no transporte e distribuição de energia; 
 Evitar a sobrecarga ou construção de novas centrais electroprodutoras; 
 Menor dependência de combustíveis fósseis; 
 Redução da emissão de gases efeito de estufa; 
 Fornecimento de energia em locais remotos; 
 Benefícios económicos por parte dos produtores;  
 Menor risco de interrupção de serviço; 
 Usufruir da maturidade tecnológica no sector renovável. 
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A energia produzida ligada à microgeração representa uma pequena parcela 
comparativamente com a energia produzida nas centrais electroprodutoras.  
No momento do aparecimento da produção de energia de forma distribuída, os 
investimentos nesta área não possuíam interesse económico comparativamente com a 
produção de energia elétrica de forma convencional. Para fortalecer os investimentos 
na microprodução, as entidades governamentais viram-se obrigadas a tomar medidas 
de apoio, de modo a tornar estes investimentos economicamente viáveis. Foram então 
criadas legislações e incentivos para aumentar esta forma de produção de energia 
elétrica, que consequentemente dá origem à diminuição do preço de aquisição dos 
produtos com esta tecnologia, devido ao aumento da comercialização da mesma. 
[edp.pt, 2012] 
 
2.2. ENERGIA SOLAR  
A energia solar consiste no aproveitamento da energia proveniente do sol, 
especialmente sob forma térmica ou fotovoltaica. 
O proveito térmico é obtido de forma direta, baseando-se na captação dos raios 
solares durante o dia, transferindo essa energia para estruturas acumuladoras de 
calor.  
No proveito fotovoltaico a energia é obtida de modo indireto, contrariamente a energia 
térmica, os sistemas fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica 
resultante de uma reação química, utilizando luz solar incidente e não o calor. 
A energia solar é a fonte de energia que possui maior penetração no mercado de 
produção de energia, visto apresentar um avançado nível de maturidade tecnológico e 
o seu contante desenvolvimento. A sua incidência no mercado deve-se também a 
distribuição geográfica, ao seu carácter praticamente inesgotável e à modularidade 
dos equipamentos facilitando a sua instalação, transporte e o incremento da potência 
instalada. 
O território português está geograficamente bem posicionado para a instalação deste 
tipo de equipamentos, usufruíndo entre 2200 a 3100 horas de sol anuais, o 
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equivalente a uma radiação anual entre 1300 kWh/m2 a 1900 kWh/m2, como se 
observa na figura 2. [energiasrenovaveis.com, 2012] 
A exposição solar elevada do território português permite desfrutar das vantagens do 
aproveitamento solar, com a redução da dependência de combustíveis fosseis, 
redução de emissões atmosféricas, abastecimento de energia em locais remotos e 
evitar novos investimentos em centrais electroprodutoras.  
No entanto, a captação de energia solar possui limitações devido a necessidade de 
armazenamento de energia elétrica, sobretudo em situações de não produção ou 
instabilidade de produção de energia devido à irregularidade das condições 
climatéricas.  
Sendo estes entraves responsáveis pelo sobredimensionamento dos sistemas de 
captação e armazenamento de energia, o que induz o aumento do custo do sistema. 
 
Figura 2.1 – ATLAS EUROPEU DA RADIAÇAO SOLAR [http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis,2012]  
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2.3. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA 
Conforme referido no ponto anterior, a energia solar fotovoltaica provém da 
transformação da luz solar “photo” em energia elétrica “voltaico” através de uma 
reação química, dando -se o nome de Efeito Fotovoltaico. 
O princípio de funcionamento das células fotovoltaicas é idêntico ao funcionamento 
das junções p-n de um díodo. Estas células têm a capacidade de transformar a 
energia contida num fotão em tensão e corrente elétrica. 
O efeito fotovoltaico ocorre em semicondutores, sendo estes constituídos por duas 
bandas, a banda de valência onde existem eletrões e a banda de condução onde 
estão localizadas as lacunas. Se um fotão possuir energia suficiente para se mover da 
banda de valência para a banda de condução, será criado um eletrão lacuna, 
permitindo a circulação dos eletrões pela carga originando uma corrente elétrica. 
O semicondutor mais utilizado é o silício. O seu átomo é composto por 4 eletrões de 
valência, permitindo ligações covalentes perfeitas com átomos de silício vizinhos. As 
ligações dos átomos de silício implicam a utilização de grandes valores de energia 
para a libertação dos seus próprios eletrões, torna-se necessário a aplicação de um 
dopante com excesso de eletrões, com por exemplo o fósforo (possui 5 eletrões de 
ligação). Como há um eletrão em excesso ligado ao fósforo, este necessita de pouca 
energia para se mover e libertar, dando assim origem ao aparecimento de uma 
corrente elétrica. [Patel, 2006] 
 
2.4. ENERGIA EÓLICA 
A energia eólica é proveniente do aquecimento solar em diferentes partes do planeta. 
O aquecimento provoca a deslocação do ar, de locais onde o ar é mais denso e frio 
para locais onde o ar é menos denso e quente dando origem ao vento. 
A velocidade do vento é condicionada por diversos fatores como, a rugosidade do 
solo, o relevo ou obstáculos que impedem a passagem do vento e a criação de 
turbulência. 
Na figura 3 pode observar-se a velocidade média do vento para Portugal continental a 




Figura 2.2 – POTENCIAL EÓLICO EM PORTUGAL CONTINENTAL A 60M [Estaqueiro, 2000] 
 
2.5.  DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 
A inconstante velocidade e direção do vento dificultam a descoberta do potencial 
eólico presente numa determinada zona, o que torna necessário recorrer a um método 
probabilístico para determinar a velocidade do vento. 
O método mais adequado para a distribuição de probabilidade de ocorrência da 
velocidade do vento é a distribuição de Weibull, sendo esta função utilizada na maioria 
dos programas informáticos de caracterização do potencial eólico. 
A função de densidade de distribuição de Weibull é calculada pela seguinte fórmula:  







     





  (1) 
Onde o parâmetro k representa o fator de forma (adimensional), define a forma da 
distribuição dos valores em torno do valor médio. Quanto à variável V representa o 
parâmetro de escala, associado à velocidade média do vento (m/s). [Castro, 2009] 
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2.6. CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
2.6.1.  SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS ISOLADOS 
O abastecimento de energia em sistemas fotovoltaicos isolados é efetuado pela 
produção fotovoltaica instalada no local e não pelo abastecimento de energia pela 
rede pública de energia. 
A implementação de sistemas fotovoltaicos isolados é mais frequente em locais onde 
as habitações não têm ligação à rede elétrica, devido aos custos impostos pela criação 
de uma nova rede para estes locais. 
As instalações deste tipo requerem armazenamento de energia, devido aos momentos 
em que a produção é inferior ao consumo de energia, particularmente durante a noite. 
O sistema de armazenamento de energia mais frequente é realizado através de 
baterias, sendo estas responsáveis pelo maior entrave nos sistemas fotovoltaicos, 
devido à sua reduzida vida útil e ao seu preço de aquisição elevado. 
A estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos pode ser fixa ou dotada de 
mecanismos para alterar a sua inclinação. As estruturas móveis são dotadas de 
seguidores solares de um ou dois eixos que, embora acresçam o preço do sistema, 
maximizam a energia produzida até 45%. [Navarte e Lorenzo, 2008] 
Para a implementação dos sistemas com seguidor solar é necessário proceder a uma 
avaliação do local e realizar um estudo técnico-económico averiguando o proveito de 
energia em relação ao sistema fixo, no entanto é necessário ter em atenção a sua 
necessidade de manutenção, evitando a diminuição da fiabilidade do sistema [Ruther, 
1999]. 
O acesso a este sistema de produção de energia torna-se cada vez mais atraente 
devido ao seu constante avanço tecnológico e à redução do seu custo de aquisição. 
O seu campo de aplicação surge atualmente em sinalização rodoviária, antenas de 





Figura 2.3 – CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTÁICO ISOLADO 
[sustentabilidade.blogspot.com] 
 
2.6.2. SISTEMA HÍBRIDO 
Os sistemas híbridos são sistemas constituídos por mais que uma fonte de produção 
de energia elétrica. Os sistemas híbridos, tal como os sistemas isolados, encontram-se 
desconectados da rede pública de energia, produzindo energia para consumo próprio. 
A combinação de duas fontes de produção de energia deve ser dimensionada de 
acordo com o local e com as necessidades de cada instalação, de modo a maximizar 
os proveitos gerados pelas duas fontes de energia.  
Existem diversas combinações hibridas possíveis, tais como: geradores fotovoltaicos 
juntamente com geradores diesel, geradores eólicos com geradores hídricos, sendo o 
que mais se adequa ao presente estudo, a combinação de geradores fotovoltaicos 
com geradores eólicos. A junção destas duas fontes de produção pode possibilitar 
proveitos económicos, permitindo ao utilizador o carregamento das baterias de forma 
mais rápida e fiável, ou seja, efetuar o carregamento das baterias durante a noite, ou 
em dias encobertos, através da energia eólica e em dias solarengos de pouco, ou 
nenhum, vento efetuar o carregamento através de painéis fotovoltaicos. [Ferreira, 





Figura 2.4 – CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO [sasenergia.pt,2012] 
 
2.6.3.  SISTEMA LIGADO À REDE 
O sistema ligado à rede não necessita de baterias para armazenamento de energia, 
atendendo a que toda a energia elétrica produzida é injetada na rede elétrica, outra 
característica positiva deste sistema é evitar o sobredimensionamento do sistema para 
casos de consumos de pico.    
A energia entregue à rede tem que cumprir requisitos de qualidade e segurança, 
implicando dimensionamento adequado e um controlo rigoroso.  
As instalações ligadas à rede são munidas de um contador de energia, que regista a 
energia injetada na rede. O preço da energia vendida à rede depende da tecnologia de 
produção, existindo diferentes preços para a captação de energia eólica, fotovoltaica, 
mini-hídrica entre outras. O preço de venda da energia é muito superior ao preço de 
compra, o que permite ao produtor/consumidor tirar proveito económico desta prática. 
[edp.pt, 2012] 
A energia entregue à rede deve ser alternada, por consequente deve passar por um 
inversor DC/AC, transformando a energia contínua produzida pelos painéis, em 






Figura 2.5 – SISTEMA FOTOVOLTAICO LIGADO À REDE PÚBLICA [aveirorenovaveis.blogspot.com, 
2012] 
 
2.7. TECNOLOGIA DE CONVERSÃO EÓLICA 
2.7.1. AEROGERADORES 
Os aerogeradores, ou turbinas eólicas, são equipamentos concebidos para 
transformar a energia cinética do vento em energia mecânica e por sua vez convertê-
la em energia elétrica. Os aerogeradores eólicos podem ser classificados segundo o 
seu eixo: vertical ou horizontal. 
 
2.7.1.1. AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL 
As forças que originam o movimento das pás do aerogerador de eixo horizontal são: 
força de arrasto e força de sustentação. A força de sustentação é responsável pelo 
maior esforço exercido nas pás, estando influenciada pela aerodinâmica do 
aerogerador. Para usufruir do aproveitamento ideal desta força, o aerogerador é 
dotado de mecanismos de orientação do vento permitindo que área de varrimento das 
pás esteja perpendicular a orientação do vento. 
Atualmente os aerogeradores mais utilizados são os de eixo horizontal, habitualmente 
dotados de 3 pás. A sua classificação é apresentada de acordo com a posição do rotor 
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em relação ao vento: upwind se o rotor estiver frente ao vento; downwind se o vento 
estiver pela retaguarda do rotor.  
A turbina downwind apresenta como vantagem em relação a turbina upwind a 
desnecessidade da aplicação do mecanismo de orientação do vento, apresentando no 
entanto a desvantagem de sofrer a ação do atrito, na passagem de vento pela torre, 
causando perdas de rendimento e aumento do ruido. 
Apesar da desvantagem do uso de mecanismo de orientação, as turbinas upwind têm 
sido as mais utilizadas atualmente, devido à redução de vibração na torre, causada 
pelo movimento das pás [power-talk.net, 2012]. 
 
Figura 2.6 – AEROGERADOR UPWIND VS AEROGERADOR DOWNWIND [e-lee.ist.utl.pt, 2012] 
 
2.7.1.2. AEROGERADOR DE EIXO VERTICAL 
Os aerogeradores de eixo vertical são caracterizados pela rotação das pás num plano 
paralelo à direção do vento. 
A principal vantagem destes aerogeradores face aos aerogeradores de eixo vertical 
deve-se ao facto de funcionarem a velocidades de vento mais baixas. Sendo mais 
indicados para locais onde os ventos são perturbados por obstáculos, como edifícios 
ou árvores. Outro fator positivo deve-se à não utilização de mecanismos de orientação 
de vento, no entanto, apresenta a desvantagem de falta de avanço tecnológico, o que 
os torna menos comercializados, refletindo-se num preço elevado. O facto de serem 
mais silenciosos torna-se numa tecnologia mais atrativa para meios urbanos como se 





Figura 2.7 – AEROGERADORES DE EIXO VERTICAL INSTALADOS NO GREENWAY SELF PARK 
[designslinger.com, 2012] 
 
2.7.2.  REGULADORES DE CARGA  
A instalação de módulos fotovoltaicos em sistemas isolados requer o uso de baterias 
para armazenar a energia, para posteriormente ser utilizada em momentos de 
reduzida ou ausência de produção, sobretudo em dias encobertos ou durante a noite. 
O uso de baterias implica a colocação de reguladores de carga para assegurar o 
correto funcionamento destas, tanto na carga como na descarga. 
No processo de carga e descarga os reguladores controlam a corrente da bateira 
permitindo assim: 
 Evitar a sobrecarga das baterias, desligado o sistema de produção quando as 
baterias estão carregadas; 
 Evitar a descarga total, desconectando as baterias quando for atingido o nível 
mínimo de carga. 
Os reguladores mais comuns associados à produção fotovoltaica são classificados da 
seguinte forma: 
Reguladores série: são constituídos por interruptores eletrónicos em série com o 
módulo fotovoltaico, deste modo permitindo a abertura do circuito entre as baterias e o 
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painel fotovoltaico, nas situações de carga total da bateria ou quando o limite de 
descarga é ultrapassado.  
Reguladores paralelo: a constituição dos reguladores paralelo é muito semelhante 
aos reguladores série, excetuando a posição dos interruptores eletrónicos em relação 
ao módulo fotovoltaico, que nesta tipologia se encontra em paralelo. Esta tipologia 
distingue-se da regulação série, em situações da carga total da bateria, a regulação 
paralelo permite curto-circuitar os condutores dos módulos fotovoltaicos, evitando que 
durante a noite correntes inversas circulem das baterias para os painéis.    
Reguladores Maximum Power Point Traking (MPPT): esta tecnologia possui as 
mesmas características anteriormente mencionadas, distinguindo-se no facto de 
possuir um sistema de pesquiza que permite colocar o sistema a funcionar no ponto 
de funcionamento ideal.  
A tecnologia MPPT permite em situações de diminuição de tensão colmatar esta 
situação com o incremento de tensão gerada pelo regulador. Uma destas situações de 
diminuição de tensão é a passagem de nuvens pelo painel fotovoltaico, que provoca 
uma alteração da tensão de saída do painel. Deste modo, se a tensão de saída do 
painel fotovoltaico apresentada for inferior à tensão presente na bateria, não ocorrerá 
transferência de carga entre o painel e a bateria. Desta forma os reguladores MPPT 
são os que mais se adequam a sistemas fotovoltaicos isolados. 
Relativamente aos reguladores MPPT, estes requerem maior complexidade na sua 
construção, visto que são constituídos por um conversor interno DC/DC, que impõe ao 
sistema o alcance do ponto de potência máximo. Esta complexidade de construção 
torna o seu preço mais elevado em comparação com os reguladores serie e paralelo. 
[Morais, 2009] 
 
2.8. CONVERSORES ELETRÓNICOS DE POTÊNCIA  
2.8.1.  CONVERSORES DC/AC 
Os conversores DC/AC designados também por inversores são utilizados geralmente 
para fazer a interligação entre os geradores fotovoltaicos e a rede elétrica, sendo 
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habilitados para efetuar a conversão de um sinal contínuo (DC) num sinal alternado 
(AC), bem como o ajuste da frequência e do nível de tensão. 
Mediante o campo de aplicação os inversores possuem características distintas, 
podendo subdividir-se em dois campos de aplicação: inversores ligados a rede ou 
inversores autónomos, estando os últimos mais focalizados para com o projeto em 
estudo. 
Os inversores ligados a rede pública possibilitam a injeção direta de energia gerada 
pelos painéis fotovoltaicos na rede, os inversores presentes podem ser auto 
comutados ou comutados pela rede.  
Os inversores autónomos utilizados em sistemas fotovoltaicos isolados tem a 
capacidade de converter o sinal de contínuo da bateria num sinal alternado para 
alimentar as cargas que lhe estão acopladas.  
Para o dimensionamento adequado de um inversor autónomo é necessário ter em 
conta os seguintes requisitos: a potência nominal do inversor ser superior à potência 
total das cargas a alimentar; possuir capacidade para suportar correntes elevadas de 
arranque sempre que necessário, a fiabilidade do equipamento, a sua eficiência de 
conversão ser elevada e o seu consumo de energia em standby ser reduzido. 
[Dürschner; Antony; Remmers, 2007]  
 
2.8.2.  CONVERSORES AC/DC 
Os conversores AC/DC são equipamentos dotados para converter um sinal alternado 
num sinal contínuo, são designados também por retificadores. 
Os retificadores eletrónicos podem classifica-se como retificadores controlados, semi-
controlados ou não controlados. Os retificadores não controlados são incapazes de 
controlar a tensão de saída, são constituídos por díodos dispostos em ponte como 
elementos de retificação, a conversão pode ser dotada de filtragem indutiva ou 





Figura 2.8 – RETIFICADOR MONOFÁSICO: A) SEM FILTRO, B) COM FILTRO CAPACITIVO, C) COM 
FILTRO INDUTIVO [dei.uminho.pt] 
Os retificadores semi-controlados têm a capacidade de controlar a tensão de saída, 
sendo constituídos por díodos e tirístores como elementos de retificação, a sua forma 
de onda de saída depende igualmente do filtro usado, capacitivo ou indutivo como se 
observa na figura 9. A mais-valia dos retificadores semi-controlados, em comparação 
com os retificadores não controlados, reside na possibilidade de ajuste do valor médio 
da tensão de saída, embora a parte negativa ainda seja retificada pelos díodos. 
Os retificadores totalmente controlados são compostos somente por tirístores 
dispostos em ponte, são utilizados normalmente para acionamento de motores 
elétricos, tem como função a possibilidade de ajuste do valor médio da tensão de 
saída e o controlo da tensão de entrada positiva e negativa. [Pomilio, 2009] 
[dei.uminho.pt] 
 
2.9. BATERIAS  
Atualmente as baterias químicas disponíveis no mercado podem ser classificadas de 
duas formas:  
Baterias primárias: apresentam na sua composição elementos com características que 
não toleram a receção de energia; 
Baterias secundárias: apresentam na sua composição elementos com características 




Relativamente aos sistemas fotovoltaicos, as baterias secundarias são as que melhor 
se adequam a este sistema devido a sua capacidade de recarga. O armazenamento 
de energia em baterias secundárias permite alimentar as cargas em situações de 
ausência produção de energia fotovoltaica, geralmente durante o período da noite, e 
fornecer energia à carga durante o dia, no caso da produção fotovoltaica ser 
insuficiente. 
O ponto 2.9. descreve as diversas tecnologias associadas às baterias secundárias, 
que são as mais relevantes para o projeto em causa, não tendo sido efetuado um 
estudo aprofundado ao nível da constituição e do princípio de funcionamento das 
baterias, mas apenas apresentada a informação necessária para dimensionar e 
selecionar as possíveis baterias a utilizar no presente projeto. 
 
2.9.1. BATERIA ÁCIDO-CHUMBO 
As baterias de ácido chumbo são constituídas por placas de chumbo submersas em 
ácido, o ácido mais comum utlizado nesta tecnologia é o ácido sulfúrico.  
As baterias de ácido chumbo destacam-se pela sua elevada aplicação no 
armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis, nomeadamente fontes 
eólicas e fotovoltaicas. A extrema adesão a esta tecnologia deve-se sobretudo a sua 
elevada fiabilidade e ao seu preço de aquisição reduzido. 
No entanto, apresenta diversas desvantagens ao nível da carga e descarga. Em 
relação ao nível de descarga, se for efetuada uma descarga total da bateria, o número 
de ciclos da bateria reduz drasticamente. Relativamente ao nível de carga, se for 
efetuada uma sobrecarga excessiva, a vida útil da bateria reduz intensamente. 
As baterias com tecnologia de ácido chumbo são muito suscetíveis a variações de 
carga, implica que não suportem correntes de carga elevadas, traduzindo-se num 
maior tempo de recarga da bateria. Ao nível da descarga a limitação que enfrenta esta 
tecnologia deve-se à diminuição gradual da tensão ao longo da descarga da bateria, 
conduzindo à instabilidade de tensão no sistema. 
A tecnologia presente é fortemente influenciada pela temperatura ambiente no local 




Temperatura ambiente baixa: a sua capacidade de carga diminui, reduzindo assim a 
sua autonomia; Temperatura ambiente alta: a sua capacidade de carga aumenta, 
reduzindo assim sua vida útil. [Stevens, Corey, 1996] 
Embora apresente todas as limitações referidas, ainda representa uma cota de 
mercado de 60% das vendas totais de todos os tipos de baterias no mundo, deve-se 
não só ao crescimento da indústria automóvel, mas também à reduzida manutenção 
necessária. [nrdcindia.com, 2012] 
 
2.9.2.  BATERIA NÍQUEL-CADMIO 
As baterias de níquel-cadmio são compostas por um ânodo e um cátodo, sendo o 
ânodo constituído por hidróxido de níquel e o cátodo constituído por cadmio. 
Esta tecnologia possui a desvantagem do seu preço de aquisição ser superior à 
tecnologia de ácido chumbo, no entanto esta desvantagem é compensada com 
inúmeras vantagens, nomeadamente ao nível de carga, devido a capacidade de 
receber correntes elevadas, tornando o recarregamento mais rápido. Distingue-se 
também por ser uma tecnologia mais imune às variações de carga e de temperatura 
A grande limitação das baterias de níquel cadmio é o facto de estas serem portadoras 
do “efeito memoria”, obrigando a cargas e descargas completas da bateria evitando a 
viciação.  
O campo de aplicação das baterias de níquel cádmio corresponde, na sua maioria, a 
equipamentos portáteis domésticos, como telefones sem fios e ferramentas elétricas. 
 
2.9.3.  BATERIA DE NÍQUEL-HIDRETOS METÁLICOS 
A constituição destas baterias é muito semelhante as baterias de níquel cádmio 
excetuando na constituição do cátodo, sendo este composto por uma liga de hidretos 
metálicos. A principal distinção desta tecnologia, relativamente à tecnologia de níquel 
cádmio, está presente no avanço tecnológico associado a anulação do “efeito de 
memória”, conhecido também pelo “efeito de viciação”.  
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Apresenta limitações ao nível da elevada taxa de descarga, que dá origem a descarga 
da bateria, mesmo desacoplada de qualquer carga. Relativamente ao preço de 
aquisição é superior a bateria de níquel cádmio. [Martins, 2007] 
 
2.9.4.  BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO 
As baterias de iões de lítio são compostas por um cátodo de lítio e um ânodo de 
carbono. Esta tecnologia apresenta as seguintes características: 
Quanto ao nível de carga, pode ser efetuado de forma rápida visto que suportam 
correntes elevadas e não existe o efeito de memória. [http://pt.wikipedia.org, 2012] 
Quanto à densidade de energia, é elevada. Bateria com capacidade elevada e peso 
reduzido. 
Quanto ao número de ciclos, é elevado. De 300 a 4700 ciclos, dependendo da 
profundidade de descarga. [http://batteryuniversity.com, 2012] 
Quanto ao nível de tensão, esta é praticamente constante ao longo da descarga da 
bateria, permitindo uma estabilidade de tensão no sistema. 
Quanto ao impacto ambiental, não constitui materiais tóxicos na sua construção, nem 
liberta vapores, não causado perigo para o ambiente. 
Quanto às limitações, estão relacionadas com preço de aquisição excessivo e 
envelhecimento prematuro, originando a redução capacidade de carga.  
O seu campo de aplicação é geralmente dirigido a equipamentos eletrónicos portáteis, 
como telemóveis e computadores portáteis, dada a sua construção moldável, o seu 





Figura 3 – RELAÇÃO TAMANHO/PESO PARA AS VÁRIAS TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE 
ENERGIA [imtt.pt, 2012] 
 
2.10. TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA: 
As tecnologias de conversão desenvolvidas ate aos dias de hoje dividem-se: 
  Silício cristalino (monocristalino ou policristalino) 
 Películas finas aplicadas em substratos rígidos (silício amorfo) 
 Películas finas aplicadas em substratos flexíveis (nanotecnologia) 
 Tecnologia de concentração (espelhos ou lentes) 
 
2.10.1.  SILÍCIO MONOCRISTALINO 
A tecnologia monocristalina é a tecnologia com maior tempo de existência, no entanto 
é ainda extremamente utilizada em potências médias e elevadas.  
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É uma tecnologia que mantem o seu preço de aquisição elevado, devido à 
necessidade de obter no momento de fabrico um elevado grau de pureza do silício, na 
ordem dos 99,99%.  
As células podem ser concebidas de diversos formatos, redondo, quadrado ou semi-
quadrado. As células de formato redondo possuem menores perdas de fabrico na sua 
construção, logo são as mais baratas, no entanto apresentam a desvantagem de ao 
ser colocadas nos painéis, ocupar uma maior área, permitindo desperdício de área útil 
do painel. A sua espessura de corte é muito reduzida, 0.3mm, o que se torna ótimo 
para implementar em locais onde seja útil a sua transparência, normalmente para uso 
doméstico.   
A eficiência dos painéis monocristalinos varia ente 13 e 17%, podendo em ensaios de 
laboratório atingir os 24%. [Castro, 2008]  
Os painéis monocristalinos distinguem-se fisicamente dos painéis policristalinos por 
tomarem cor azul-escuro e possuírem maior espaçamento entre células quando 
dispostas no painel. 
 
2.10.2.  SILÍCIO-POLICRISTALINO 
Os painéis de silício policristalino têm um preço de aquisição inferior aos painéis 
monocristalinos. As células policristalinas podem tomar formatos quadrados ou 
retangulares permitindo uma melhor disposição no painel, maximizando o 
aproveitamento da área útil do painel. O que torna os preços por Watt pico produzido 
pelas tecnologias policristalina e monocristalina muito semelhantes.  
As células policristalinas possuem uma eficiência menor que as células 
monocristalinas devido a impureza do silício na sua construção, podendo atingir 
valores de eficiência energética na ordem dos 11 a 14%. [Castro, 2008] 
 
2.10.3.  SILÍCIO-AMORFO 
O silício puro é um elemento químico muito utilizado nas tecnologias fotovoltaicas. A 
tecnologia de silício-amorfo surgiu no mercado com o intuito de minimizar os 
consumos de silício associados à construção de sistemas fotovoltaicos. 
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A tecnologia de silício amorfo pertence a categoria de peliculas finas aplicadas a 
substratos rígidos. As peliculas finas podem ser constituídas de diversos matérias, 
desde silicio amorfo, disselenieto de cobre e índio (CIS) e o telurieto de cádmio, os 
substratos flexíveis podem ser constituídos por vidro, plástico ou aço inox. O facto 
desta tecnologia ser composta por substratos flexíveis permite a sua utilização em 
substituição de materiais de construção civil, como por exemplo revestimento de 
telhados ou fachadas, obtendo proveito económico desta prática.  
 As painéis de silício amorfo possuem um preço final mais reduzido quando 
comparado com os paneis policristalinos, dada a possibilidade de produção 
automatizada em série, reduzindo assim os custos de construção fabril. 
A principal limitação desta tecnologia está associada a reduzida eficiência, podendo 
atingir somente os 6%. O facto de a eficiência ser reduzida deve-se ao processo de 
degradação que as células sofrem nos primeiros meses de funcionamento. [Castro, 
2008] 
 
2.10.4.  NANOTECNOLOGIA DE SUBSTRATOS FLEXÍVEIS 
A nanotecnologia de substratos flexíveis é designada pela 3ª geração das tecnologias 
de conversão fotovoltaicas, consiste na aplicação de peliculas finas CIGS (Cobre-
Índio-Gálio-Selênio) em substratos flexíveis.  
Esta tecnologia apresenta inúmeras vantagens em relação às tecnologias 
mencionadas anteriormente, destacando-se na sua extrema flexibilidade, no seu peso 
reduzido e na sua característica inquebrável. O facto de não exigir acessórios na sua 
montagem permite reduzir o custo de instalação em 30% em relação as tecnologias 
mencionadas anteriormente. 
O seu preço de aquisição é mais reduzido comparativamente com as tecnologias de 
silício embora exija uma área de instalação muito mais elevada. A sua eficiência de 
conversão está na ordem dos 18% em laboratório, no entanto os módulos 





2.10.5.  TECNOLOGIA DE CONCENTRAÇÃO 
O processo de conversão da tecnologia de concentração é similar as tecnologias 
convencionais baseadas em silício, distinguindo-se apenas no incremento de sistemas 
óticos permitindo a concentração da radiação solar na célula fotovoltaica.  
Os sistemas óticos de concentração podem ser constituídos por lentes ou espelhos. 
As lentes geralmente adotadas nos painéis de concentração são as lentes de Fresnel, 
estas possibilitam a refração da radiação solar até à célula, enquanto os paineis que 
adotam espelhos na sua construção permitem a reflexão da luz solar ate à célula.     
Um sistema ótico de concentração pode decompor-se em 3 classes, classe de baixa 
concentração até 10 vezes o poder de ampliação, classe de média concentração entre 
10 a 100 vezes de poder de ampliação e classe de alta concentração possibilitando 
até 1000 vezes o poder de ampliação. 
A utilização destes sistemas óticos de concentração tem como principal objetivo a 
redução da área celular. Ao introduzir as lentes ou espelhos nos painéis fotovoltaicos 
de concentração, permite convergência da luz solar numa área mais pequena, dando 
origem a redução do tamanho das células, proporcionando assim o baixo custo nas 
células, que constitui um fator determinante no preço final dos módulos. 
 




Esta tecnologia tem um ótimo desempenho quanto submetidas a temperaturas 
elevadas, com perdas de cerca de 4%, um valor muito baixo comparando com os 
outros modelos baseados em silício que chegam aos 22%. 
No entanto, em momentos de precipitação o rendimento é inferior aos outros sistemas 
baseados em silício, devido a infiltração de água nos sistemas óticos, originando 
perdas de reflexão ou refração solar. 
Uma das limitações presentes nestes sistemas inclui a instalação de equipamentos 
seguidores solares de modo que a radiação solar seja sempre dirigida para os 
sistemas óticos permitindo a maximização da produção de energia gerada. 
[Calaia,2011] 
 
2.11. DÍODO EMISSOR DE LUZ (LED) 
A tecnologia led é utilizada cada vez mais nos dias de hoje em substituição das 
lâmpadas convencionais incandescentes. A crescente adoção desta tecnologia deve-
se ao seu amplo campo de aplicação, como por exemplo em painéis publicitários ou 
informativos, iluminação viária, iluminação automóvel, sinalização rodoviária, 
telemóveis, iluminação decorativa, etc. 
 
Figura 2.11 – CONSTITUIÇÃO DE UM LED  [electronica.pt, 2012] 
Esta secção apresenta uma abordagem à tecnologia led, dada a aplicação de 
sistemas baseados em led em sistemas de iluminação exterior decorativa. 
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O processo de emissão de luz é chamado de efeito de eletroluminescência que se 
origina quando é aplicada uma tensão, gerada por um circuito externo, entre o ânodo e 
o cátodo. Se esta tensão for adequada provoca a formação de pares eletrão lacuna e 
a energia em excesso é libertada sob a forma de fotões (luz).  
Os díodos emissores de luz distinguem-se díodos de silício ou germânio pela 
libertação de energia sob a forma de calor, ao invés de luz. [ave.dee.isep.ipp.pt, 2012] 
A figura que se segue faculta o espectro luminoso para os diferentes led dependendo 
do tipo de dopagem e concentração. 
 
Figura 2.12 – ESPECTRO LUMINOSO DOS DIFERENTES TIPOS DE LED [ave.dee.isep.ipp.pt, 2012] 
O led que permite a emissão de radiação infravermelha é o led de arsenieto de gálio e 
alumínio (AlGaAs). A emissão de luz pode ser vermelha ou amarela se dopada com 
fosforo, a distinção entre as duas cores deve-se a concentração composta por 
FosfoArsenieto de Gálio (GaAsP). 
Quanto aos led brancos, estes são pertencentes aos díodos emissores de cor azul, em 
que, absorvem a cor azul e emitem a luz branca provocada pelo revestimento da 
camada de fosforo, o princípio de funcionamento é semelhante ao utilizado nas 
lâmpadas florescentes. 
A tensão nominal de funcionamento dos led difere de acordo com a sua cor, os leds 
vermelhos, verdes e amarelos geralmente funcionam a uma tensão entre 2,1 e 2,5V, 
enquanto os leds azuis e brancos necessitam de tensão superior a 3V.   
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Relativamente a corrente máxima direta dos led é na ordem dos 20 mA, este 
parâmetro é muito importante e deve ser respeitado, que quando ultrapassar o led 
entrará em rotura, queimará e deixará de funcionar. É importante realçar que a 
intensidade luminosa varia proporcionalmente com o fluxo de corrente direta que 
atravessa o led quando diretamente polarizado, ou seja, quanto maior for a corrente 






3) ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 
DECORATIVA EXTERIOR 
3.1. ATIVIDADE DA EMPRESA 
A empresa Castros, Iluminações Festivas SA é uma empresa portuguesa localizada 
em São Félix da Marinha. A empresa completa 90 anos de existência no mercado, 
produz de norte a sul do país, mostrando-se também dinamizadora a nível 
internacional. Posto isto, é de salientar que a empresa se dedica à iluminação 
decorativa, visando procurar continuamente soluções que se diferenciem, não só pela 
sua beleza, originalidade e modernidade de design, mas também pela sensibilidade 
ecológica associada ao baixo consumo. 
A empresa Castros foi das primeiras empresas no mercado nacional de iluminações a 
revelar uma consciência orientada para a eficiência energética, tendo sido pioneira em 
1987 na introdução de micro lâmpadas de baixo consumo, em substituição das 
lâmpadas tradicionais de 15W em uso na época, o que veio permitir não só uma 
poupança de energia de cerca de 50%, como a obtenção de contornos mais rigorosos 
na criação das esculturas de luz produzidas. É importante referir que neste mesmo 
ano a empresa deu início ao uso do computador, utilizando-o como instrumento de 
trabalho para eventuais projetos. Nesta época a empresa já mostrava indícios 
inovadores e vontade de usufruir das novas tecnologias.  
1996 - Assinala a  primeira internacionalização, Castros desloca-se a Barcelona para 
efetuar um trabalho de iluminações natalícias. 
2004 - Ano de relevo para a empresa, Castros instituiu mais um importante marco ao 
introduzir a tecnologia LED nas iluminações festivas, passando a economizar 80% em 
relação às micro lâmpadas. 
2005 - Alcança-se a primeira distinção internacional no concurso Thionville Lumières 
em França, na localidade homónima, onde conquista o primeiro prémio, feito que no 
ano seguinte se repete e é superado, com a atribuição, além do primeiro prémio na 
geral, também o prémio de design e inovação. 
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2006 - É um ano especial: a Castros ganha pela primeira vez o concurso para uma 
das principais artérias do comércio internacional, South Molton Street, em Londres. 
2010 - É mais um ano que veio trazer à grande família Castros motivos de orgulho e 
inspiração para continuar com a atitude inovadora e pioneira que desde sempre a 
caracterizaram, assegurando a confiança necessária para que os trilhos do futuro 
continuem a ser marcados pelo sucesso. 
O prémio no Festival LED- Light Exhibition Design, ganho em Milão, considerado por 
muitos, capital do Design, foi disso exemplo. Um concurso que posicionou os 
designers da Castros entre as excelências criativas que foram chamadas a decorar 
com luz a respetiva metrópole. 
A sua aposta constante nas mais recentes tecnologias, desenvolvendo decoração 
iluminativa de topo e verdadeiramente diferenciadora. Talvez por isso se compreenda 
que tenhamos cada vez mais presença além-fronteiras, nomeadamente em Inglaterra, 
França, Espanha, Chipre, Itália e com projetos executados em diversos países 
africanos [Castros.com.pt-1, 2012]. 
 
3.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
A aplicação de leds em circuitos de iluminação decorativa torna-se uma solução 
atraente, proporcionando um reduzido consumo e uma excelente versatilidade de 
instalação. 
No que respeita à instalação decorativa, os leds de alta luminância ou alta potência 
são utilizados com bastante frequência podendo tomar diversas cores. Os led de cor 
branca requerem maior complexidade de tecnologia, a sua cor branca pode ser obtida 
de duas formas distintas: através da absorção de cor azul e emissão de cor branca, 
como já foi referido anteriormente; ou através da aplicação de três led de cores 
pertencentes à região espectral vermelha, verde e azul. A junção destas três cores 
produz a sensação de luz branca, sendo esta opção muito pouco utilizada em 
sistemas decorativos dada a dificuldade de preservação da cor devido ao 




Figura 3.1 – ILUMINAÇÃO DECORATIVA NA TORRE DO CRISTO REI EXECUTADA PELA EMPRESA 
CASTROS,SA [castros.com.pt-2, 2012] 
A aplicação de led em iluminação decorativa oferece maior qualidade de iluminação, 
bem como melhor definição de relevo dos objetos que pretende decorar. A iluminação 
por led distingue-se da iluminação convencional por apresentar um vasto leque de 
cores, permitindo obter praticamente qualquer cor de luz. 
Outra das motivações para a utilização de led deve-se ao facto de conseguir obter os 
mesmos níveis de iluminância que outras fontes de luz, mas com potências inferiores, 
correspondendo a um menor consumo de energia elétrica. A vida útil do led é um 
aspeto positivo dada a sua longevidade, levando a menores custos de manutenção. A 
ausência de mercúrio na sua constituição apresenta vantagens ecológicas 
comparativamente com fontes de luz que na sua constituição contem mercúrio.  
Conclui-se, então, que a tecnologia de led é a mais adequada, tanto energeticamente 
como ecologicamente, para a iluminação decorativa. [Garrido, 2010] 
 
3.3. SISTEMAS SIMILARES EXISTENTES 
Este ponto consiste na demostração de situações similares ao projeto em estudo. A 
tecnologia aplicada consiste no aproveitamento de energia eólica e fotovoltaica para a 
iluminação decorativa.  
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Sistema fotovoltaico aplicado árvore de Natal em Rockefeller Center 
 
Figura 3.2 – ÁRVORE DE NATAL EM ROCKEFELLER CENTER [inhabitat.com-1, 2012] 
O Rockefeller Center situa-se na cidade de Nova York, no ano de 2007 recebeu pela 
primeira vez uma árvore da natal decorada por led. É decorada com mais de 30.000 
lâmpadas, permitindo aumentar a sua eficiência energética ao substituir as luzes 
convencionais pelos led. 
Para além desta substituição, que permite uma redução do consumo em cerca de 
60%, a alimentação das luzes da natal é efetuada por 363 painéis fotovoltaicos de 170 
Wp, instalados no telhado do edifício Rockefeller Plaza. O sistema fotovoltaico está 
dimensionado para fornecer energia aos leds da árvore de natal durante 42 dias por 
ano. [altpower.com, 2012]  
 
Sistema fotovoltaico aplicado ao parque de estacionamento de Santa Monica 
Civic Center. 
O parque de estacionamento de Santa Monica Civic Center foi o primeiro parque 





Figura 3.3 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE SANTA MONICA CIVIC CENTER [inhabitat.com-2, 
2012] 
Este edifício dispõe de 900 lugares distribuídos pelos 6 pisos, é dotado de diversas 
práticas sustentáveis, como por exemplo reserva de lugares para veículos elétricos 
com tomadas de carregamento e parque gratuito de bicicletas. A prática sustentável 
que mais se realça é a produção de energia através de painéis fotovoltaicos para 
iluminação e decoração da fachada do parque de estacionamento através da 
tecnologia led. 
Os painéis fotovoltaicos de 213 kW foram colocados no último piso, funcionando como 
telhado e fornecendo também sombra aos veículos estacionados como se observa na 
figura 3.3 [smgov.net, 2012].  
 
Sistema híbrido aplicado à iluminação pública 
Os sistemas híbridos associados à iluminação pública viária permitem a produção da 
energia através de painéis fotovoltaicos e de aerogeradores, para alimentar a 
luminária constituída por led.  
A implementação de sistemas híbridos em iluminação pública é útil em circunstâncias 
em que os painéis fotovoltaicos não produzem energia, como em dias muito chuvosos 
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ou durante a noite, colmatando a energia em falta nas baterias pela energia produzida 
pelos aerogeradores. 
A capital da China, Pequim, em 2007 promoveu um plano de energia renovável, que 
permitiu fazer os Jogos Olímpico “verdes”. O plano consistiu em instalar 8 a 10 mil 
luminárias solares viárias na periferia da cidade, próximo da Grande Muralha. 
A problemática que surge em Pequim é o seu clima ser instável, o que se traduz num 
sobredimensionamento das baterias e dos painéis tornando o sistema mais caro. 
Os painéis fotovoltaicos são de potência superior ou igual a 200 W e a capacidade das 
baterias é de 300 Ah para poder suportar uma semana chuvosa. Para contrariar tal 
facto foram instalados pequenos aerogeradores. 
 
Figura 3.4 – PRIMEIRO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ALIMENTADO 100% POR ENERGIAS 
EÓLICA E SOLAR [minasgerais.blogspot.com, 2012] 
 
Pretende-se que cada luminária funcione entre 6 a 8 horas por noite. Este sistema 
híbrido foi dimensionado para funcionar durante 72 h sem sol nem vento. As lâmpadas 
usadas são equiparadas às incandescentes de 300 W de potência, fornecendo 6000 
lm de fluxo luminoso. 
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O aerogerador MW-400-24 utilizado pode fornecer num dia, a uma velocidade média 
do vento de 5 m/s, 30 Ah. Enquanto os painéis fotovoltaicos podem fornecer 9 Ah num 
dia normal. Podem debitar 9 Ah considerando o funcionamento diário de 3 h. 
Com a instalação das lâmpadas de 70W permite ao sistema uma autonomia de 3 dias 






4) MICROGERAÇÃO FOTOVOLTÁICA DESTINADA A 
ALIMENTAR ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
DECORATIVA 
 
4.1. CASO DE ESTUDO: 
Neste capítulo pretende-se fazer o projeto para alimentação de um arco de led 
decorativo, cuja potência é da ordem dos 30W, a funcionar diariamente das 18:00h as 
00:00h, ou seja, 6 horas diárias de funcionamento, previsto para os meses de 
Setembro a Dezembro. A cidade do Porto é o local previsto para a implementação do 
projeto em estudo. 
 
4.2. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA 
Para uma perceção mais adequada da composição do sistema, podemos observar na 
figura 18 o diagrama de blocos do projeto em estudo, apresentando a interligação dos 
componentes do sistema.  
 
Figura 4.1 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA 
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O bloco de produção é responsável pela geração de energia elétrica, que é entregue 
ao bloco de controlo, a funcionalidade do bloco de controlo é, enviar a energia gerada 
na produção para o armazenamento, ou diretamente para a carga. 
O bloco de controlo possui também a seu cargo uma proteção para bateria, evitando 
que esta sobrecarregue ou descarregue profundamente. 
O bloco de armazenamento é utilizado para acumular energia elétrica, que irá ser 
consumida pela carga nas horas de reduzida ou ausência de produção. 
O bloco carga é o elemento que pretendemos alimentar com energia proveniente da 
bateria ou diretamente do bloco produção.     
 
4.3. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DA POTÊNCIA DE PRODUÇÃO 
O sistema que se pretende dimensionar não é mais que um sistema fotovoltaico 
isolado. Distinguindo-se de um sistema fotovoltaico isolado por apresentar alguns 
entraves suplementares. O primeiro entrave deve-se ao facto do peso do sistema a 
executar ter de ser o mais leve possível, para que a estrutura do arco de led 
decorativo o possa suportar, outra limitação a ter em atenção é o caso do sistema ser 
de certa forma decorativo ou oculto, evitando o impacto visual, dado ser um arco de 
decoração de ruas. 
Para dar início ao dimensionamento elétrico em questão é necessário o conhecimento 
das características da carga a alimentar, nomeadamente: a tensão de alimentação, a 
potência absorvida e o tempo de funcionamento diário. Com estas características é 
possível determinar qual o regulador de carga, a bateria e os painéis necessários a 
aplicar no caso de estudo.   
O conhecimento dos dados acima mencionados possibilita o cálculo da energia ativa 
absorvida pela carga diariamente, que é obtida pela expressão: 
          (2) 
Onde    é o valor da potencia nominal da carga e    representa o tempo de 
funcionamento diário da carga.  Como a nossa carga é composta por um circuito de 
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led com uma potência nominal de 30W, o tempo de funcionamento é de 6h diárias 
implica um consumo de energia diária de 180Wh. 
Após determinar o consumo de energia da carga, é necessário estabelecer o valor da 
inclinação do painel fotovoltaico, uma vez que o sistema é de baixa potência, o que 
não justifica o uso de seguidor solar. Logo será necessário decidir a inclinação mais 
favorável para o “pior” mês, isto a inclinação ideal para o mês de menor exposição 
solar. 
Para determinar a inclinação ideal para o “pior” mês entre Setembro e Dezembro 
recorreu-se ao simulador online PVGIS [re.jrc.ec.europa.eu/pvgis] para os mapas 
europeus. Selecionou-se a cidade do Porto e o separador radiação mensal, sendo 
obtido o seguinte resultado: 
 
TABELA 4.1 - INCLINAÇÃO IDEAL PARA OS MESES DO ANO 
 
É possível verificar na tabela 4.1 que o mês de menor irradiação no plano horizontal 
(Hh) é o mês de Dezembro, a sua inclinação ideal (Iopt) é de 64°. 
Conhecido o angulo de inclinação ideal para o mês de Dezembro, sendo este o ”pior” 
mês em termos de irradiação solar, obtemos os valores de irradiância total média 
diária através do simulado PVGIS, selecionando o separador Estimação PV.  
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Obtida a radiância total média diária (H64) para 64° com o valor de 2930 Wh/m2 e dia 
procedemos ao cálculo do número de horas de pico de sol (HPS), ou seja, o número 
de horas equivalente a uma irradiância de 1000w/m2 pela expressão seguinte: 
    
   
    
      
Sendo o valor de HPS igual a 2,93. 
A potência mínima para o painel fotovoltaico pode ser calculada pela seguinte 
expressão: 
     
  
                     
      
Onde      é o rendimento da bateria,      é o rendimento do regulador de carga e 
      é o rendimento do conversor DC. 
A potência do painel fotovoltaico a selecionar deve possuir uma potência igual ou 
superior a Pmin. 
O rendimento energético das baterias a utilizar depende da tecnologia que se pretende 
selecionar. 
 
4.4. DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DAS BATERIAS 
É pretendido com este ponto o dimensionamento da capacidade das baterias a utilizar 
no presente caso de estudo. Para efetuar os cálculos é necessário primeiramente ter 
em atenção a tecnologia que se pretende instalar. O seu rendimento e profundidade 
de descarga dependem da tecnologia a usar, assim efetuou-se um estudo para duas 
tecnologias, ácido chumbo e iões de lítio. 
A capacidade mínima da bateria instalar é calcula pela expressão:  
     
            
                       
      
Onde      é a tensão nominal da bateria, em Volt, e    é o valor da profundidade de 
descarga, em %, o valor da autonomia é indicado em dias. 
40 
 
As baterias a selecionar deverão ter um valor igual ou superior à capacidade mínima. 
 
4.5. DIMENSIONAMENTO DO REGULADOR DE CARGA 
O regulador de carga a dimensionar será do tipo MPPT. Como foi mencionado 
anteriormente, este regulador mostra ser o que melhor se adequa a sistemas 
fotovoltaicos isolados, visto ser capaz de situar o ponto de potência máximo, 
maximizando a energia produzida. Para o cálculo da corrente mínima do regulador foi 
efetuado o cálculo baseado na seguinte expressão: 
                       
Em que       é a corrente de curto circuito do painel fotovoltaico em Ampere. 
Seguidamente é necessário verificar se a tensão de entrada do regulador é igual ou 
superior a tensão de saída dos painéis fotovoltaicos e se as características de saída 
do regulador são compatíveis com a carga a alimentar. 
 
4.6. DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES  
O dimensionamento correto dos condutores a instalar é importante para evitar perdas 
e ou interrupções de serviço. A norma a cumprir para este dimensionamento é a IEC 
60364-7-712, “Instalações elétricas nos edifícios – requisitos para instalações ou 
localizações especiais – sistemas solares fotovoltaicos” 
Numa instalação fotovoltaica existem três tipos de cabos a dimensionar com requisitos 
diferentes:  
 O cabo de fileira efetuar a ligação entre os painéis fotovoltaicos e o regulador 
de carga 
 O cabo principal DC faz interligação entre o regulador de carga e a bateria 
 O cabo AC, que no nosso caso é o cabo DC de alimentação dos led, que faz 




Segundo a norma, a corrente máxima admissível (Iz) de uma canalização deve 
respeitar a seguinte condição: 
                 
Em que Icc representa a corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico para 
condições STC. 
Encontra-se também normalizado que os condutores deverão ser dimensionados para 
suportar temperaturas superiores a 70ºC.  
Relativamente à tensão nominal dos condutores, esta deve ser superior ou igual à 
tensão de circuito aberto dos paneis fotovoltaicos para uma temperatura de -10ºC. 
A norma referida sugere que, para os sistemas fotovoltaicos isolados as quedas 
máximas admissíveis não devem ultrapassar os 3% da tensão nominal para o cabo 
DC, e 1% para os cabos de fileira de cabo principal DC. 
Secção mínima para cabo de fileira: 
      
           
           
      
Onde a Scabo é a secção (mm2) do cabo de fileira, Lcabo é o comprimento do cabo (m), 
IFI é a corrente do cabo de fileira (A), UMPP é a tensão do ponto de potência máximo do 
gerador fotovoltaico (V) e k é a condutividade elétrica (m/(Ω.mm2)). 
Secção mínima para cabo principal DC 
      
          
 
               
      
Onde a Scabo é a secção (mm2) do cabo de principal DC, Lcabo é o comprimento do 
cabo (m), In é a corrente nominal do gerador fotovoltaico (V), PFV é a potencia nominal 
do gerador, PM é a potencia de perdas e k é a condutividade elétrica (m/(Ω.mm2)). 
Secção mínima para cabo DC dos led: 
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Onde a Scabo é a secção (mm2) do cabo DC dos led, Lcabo é o comprimento do cabo 
(m), Imax é a corrente máxima suportada pela carga, Umax é a tensão máxima suportada 
pela carga (V) e k é a condutividade elétrica (m/(Ω.mm2)). [Greenpro, 2004] 
 
4.7. CÁLCULO DA POTÊNCIA MÍNIMA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 
Para determinar a potência mínima do painel fotovoltaico a instalar é necessário definir 
qual a tecnologia das baterias que se pretende utilizar. 
Para o presente projeto foram selecionadas baterias de ácido chumbo, dado o seu 
preço de aquisição e fiabilidade, e as baterias de iões de lítio devido às suas múltiplas 
vantagens, nomeadamente o elevado número de ciclos e as suas dimensões e peso 
reduzidas.  
As baterias de níquel cádmio foram descartadas deste projeto devido à sua 
característica de viciação e a bateria de níquel e hidretos metálicos também foi posta 
de parte, dada a sua comercialização baterias ser de baixo calibre. 
O cálculo da potência mínima do painel fotovoltaico exige o conhecimento dos 
rendimentos energéticos dos equipamentos que compõem o sistema. Na tabela 4.2 
encontram-se os valores dos rendimentos das baterias, dos reguladores de carga e do 
conversor DC, valores fornecidos pelo fabricante. 
 
TABELA 4.2 - RENDIMENTO ENERGETICO DOS EQUIPAMENTOS A IMPLEMENTAR 
 
Equipamento Rendimento energético 
Bateria de acido-chumbo 70% 
Bateria de iões lítio 99% 
Regulador de carga MPPT 95% 
Conversor DC 85% 
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Cálculo da potência do painel PV para a bateria de ácido chumbo: 
     
   
                  
        
Cálculo da potência do painel PV para a bateria de iões de lítio: 
     
   
                   
       
No cálculo dos painéis fotovoltaicos com bateria de ácido chumbo ou com bateria iões 
de lítio, a única alteração na fórmula diz respeito ao rendimento energético das 
baterias, obtendo-se assim uma potência mínima do painel fotovoltaico de 108,7 W 
para uma bateria de ácido chumbo e 76,8W para uma bateria de lítio. 
 
4.8. CÁLCULO DA CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DAS 
BATERIAS 
Para calcular a capacidade da bateria é necessário ter em conta os rendimentos 
mencionados na tabela 4.2. Em relação à profundidade de descarga, no caso da 
bateria ácido chumbo é de 50% e para a bateria de lítio de 80% (valores fornecidos 
pelo fabricante) quando ultrapassados pode causar danos irreversíveis. O número de 
dias de autonomia é de 3 dias, a tensão nominal da bateria é de 12V. 
Cálculo da capacidade mínima da bateria de acido-chumbo: 
       
     
                    
        h 
Cálculo da capacidade mínima da bateria de iões de lítio: 
       
     
                     
       h 
A capacidade mínima da bateria para a tecnologia acido-chumbo é de 159,3 Ah, para 




4.9. CALCULO DO REGULADOR DE CARGA 
Para definir qual o regulador de carga a utilizar será necessário determinar qual o 
painel fotovoltaico a implementar. Foi decidido calcular o regulador de carga para o 
painel dotado de maior corrente de curto-circuito (caso mais desfavorável) que 
corresponde a tecnologia CIGS. 
                           
Isto é, o regulador a selecionar terá que ser superior a 15,75A. 
 
4.10. CÁLCULO DA SECÇÃO DOS CONDUTORES 
Secção mínima para cabo de fileira: 
      
        
            
         
O k tem o valor de 56, que corresponde a condutividade elétrica do cobre, o calibre do 
cabo a selecionar será de 16mm2. 
Secção mínima para cabo principal DC 
      
         
             
         
A potência de perdas (PM) é desprezada uma vez que o comprimento do cabo DC é 
muito reduzido, o calibre do cabo a selecionar será de 4mm2. 
Secção mínima para cabo DC dos led: 
      
        
           
         
Dado que a corrente nominal dos led não deve ser ultrapassada, o valor máximo a 





4.11. SELEÇÃO DE POSSÍVEIS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR 
De acordo com o ponto 4.7, o cálculo da potência mínima dos painéis fotovoltaicos a 
instalar depende das baterias. 
No caso da seleção da bateria de ácido chumbo é necessário que a potência do painel 
seja superior a 108,7 W, na seleção da bateria de iões de lítio a potência do painel 
deverá ser superior a 76,8W. Esta diferença de valores deve-se à maior profundidade 
de descarga e ao elevado rendimento das baterias de lítio.  
Neste tópico pretende-se demonstrar quais as tecnologias de painéis fotovoltaicos que 
existem no mercado para podermos aplicar no presente estudo, bem como as 
características de cada painel fotovoltaico para as condições padrão de teste em 
laboratório (STC). 
TABELA 4.3 – PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS PARA USO DE BATERIAS DE ÁCIDO CHUMBO 


















Pode verificar-se que a potência de cada painel é superior à potência mínima 
calculada, à exceção dos painéis de nanotecnologia CIGS, o que implica o uso de dois 








TABELA 4.4 – PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS PARA USO DE BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO 




















Para a seleção do painel a implementar no sistema em estudo, será feita uma análise 
pormenorizada do custo de aquisição dos equipamentos, do preço por Watt instalado 
e do preço da energia que cada tecnologia proporciona. 
Os painéis de concentração de espelhos não são objeto de estudo no presente 
trabalho, dado a sua perda de rendimento no inverno que coincide precisamente com 
período de funcionamento do caso em estudo. O gráfico presente na figura 4.2 mostra 
a comparação entre a produção de energia durante os meses do ano para os painéis 
de concentração fotovoltaica (CPV), painéis fixos (PV fixo) e painéis com seguidor 
solar (PV tracker). 
Denota-se uma produção de energia inferior nos CPV em relação ao PV fixo nos 
meses de Novembro e Dezembro, a queda de produção de energia deve-se à 
infiltração de água nas lentes ou espelhos nos períodos de chuva, o que invalida o uso 
desta tecnologia no caso de estudo. [Calaia,2011] 
 




4.12. SELEÇÃO DE POSSÍVEIS BATERIAS A IMPLEMENTAR 
Conforme foi referido, as baterias de níquel cádmio foram retiradas deste estudo 
devido à sua característica de viciação, bem como a bateria de níquel hidretos 
metálicos, pela sua comercialização ser de baterias de baixo calibre.  
Restando para o nosso caso de estudo a tecnologia ácido chumbo e iões de lítio. 
A eleição das baterias a instalar será feita de acordo com o estudo da comparação do 
custo de aquisição dos equipamentos, do preço por Watt instalado e do preço da 
energia que cada tecnologia proporciona. 
TABELA 4.5 - CARACTERISTICAS DAS BATERIAS DE ÁCIDO CHUMBO E IÕES DE LÍTIO 
TECNO-
LOGIA 










4.13. SELECÇAO DO REGULADOR DE CARGA 
O regulador de carga a selecionar terá que ter uma corrente superior 15,75 A, 
calculada no capítulo 4.9. Selecionou-se o regulador de carga de 20A com as 
características técnicas seguidamente apresentadas.  
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TABELA 4.6 - CARACTERISTICAS DO REGULADOR DE CARGA 






4.14. ESTUDO COMPARATIVO DAS VARIAS TECNOLOGIAS DE PAINEIS 
FOTOVOLTAICOS 
A tabela 4.7 demonstra os diversos painéis, as baterias e o regulador de carga 
selecionados. Também podemos observar na tabela o preço de aquisição de cada 
equipamento e o preço total do sistema completo. Na última coluna apresenta-se o 
preço por Watt, ou seja, a razão entre o preço total e a potência instalada de casa 
tecnologia. 
Na figura 4.1 está representado o preço que cada sistema completo poderá custar 
utilizando baterias de acido-chumbo ou de iões de lítio, dando melhor perceção visual 







TABELA 4.7 - ESTUDO COMPARATIVO DAS DIVERSAS TECNOLOGIAS FOTOVOLTÁICAS 
 
NOTA: O preço de aquisição dos cabos de alimentação e o custo de instalação dos 
equipamentos são desprezados para efeito de cálculos. 
Denota-se que o sistema com a tecnologia de silício-amorfo é o que possui menor 
preço de aquisição utilizando baterias de acido-chumbo. O que possui menor preço 
para a bateria de iões de lítio é o sistema com a tecnologia CIGS.   
Na figura 4.3 está apresentado o preço por Watt instalado referente a cada tecnologia. 
Ao analisar os resultados obtidos na figura 4.3 verifica-se que o sistema que utiliza 
painéis com a nanotecnologia CIGS é o que oferece preço mais baixo 
comparativamente com os outros sistemas, não só para os sistemas com uso de 





Figura 4.3 – PREÇO DE AQUIZIÇAO DOS EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUIEM O SISTEMA 
Os painéis de nanotecnologia CIGS serão os selecionados para implementação do 
caso em estudo, não só pelo preço baixo, mas também pelas múltiplas vantagens em 
relação a outras tecnologias, como o seu peso reduzido, o facto de ser inquebrável e a 
sua flexibilidade, que nos permite moldar o painel de acordo com o local a instalar. O 
passo seguinte verifica o sistema de armazenamento (bateria de acido chumbo ou 
iões de lítio) mais compensatório para a implementação dos painéis CIGS. 
 












911 884 895 
821 
Preço de aquisição dos equipamentos 
Acido Chumbo 







Monocristalino  Policristalino  Silicio-amorfo  Nanotecnologia 
CIGS  





Preço por Watt instalado 
Acido Chumbo 
Ioes de litio 
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Uma vez selecionado o painel a utilizar, torna-se necessário avaliar qual o custo da 
energia ao logo da vida útil dos painéis fotovoltaicos CIGS, a operar com baterias de 
acido chumbo ou com iões de lítio.  
A tabela 4.8 faculta informação necessária para determinar qual a bateria mais 
compensatória para o armazenamento de energia elétrica. 
TABELA 4.8 - PREÇO DA ENERGIA GERADA PELOS PAINÉIS CIGS 
 
Na tabela 4.8 está exposto o estudo do preço da energia para o período de vida útil 
dos painéis CIGS. Como se pode verificar, o estudo é feito para os painéis CIGS com 
a bateria de ácido chumbo e com a bateria de lítio. 
O custo de investimento (C_inv) é o custo relativo ao preço de aquisição dos 
equipamentos presente na figura 20, sendo este o somatório do preço dos painéis, da 
bateria e do regulador de carga. 
O custo de manutenção é referente à substituição das baterias. O tempo de vida útil 
dos painéis é de 25 anos que equivale a 9125 dias. Cada bateria de chumbo realiza 
400 ciclos logo necessita de 23 baterias para satisfizer a vida útil dos painéis. Como já 
adquirimos uma no investimento inicial, necessitamos de 22 baterias de substituição 
para o tempo de vida útil dos painéis. Para as baterias de lítio a metodologia é a 
mesma, mas o número de ciclos é de 2000, logo necessitaremos de 5 baterias no total 
o que dá 4 para substituição. 
O produto entre o número de baterias a substituir e o preço de cada uma, resulta no 
custo de manutenção. 
A coluna Ea_122 representa a energia produzida nos meses de Setembro a Dezembro 
considerando que são 122 dias, isto é, a energia produzia num ano. Este valor foi 
retirado do software PVGIS para uma inclinação de 53,5°, obtida no mesmo software 
sendo a média da inclinação ideal para os 4 meses. 
Os dados fornecidos pelo fabricante de painéis CIGS indicam que a potência de saída 
do nos primeiros 10 anos é de 90% e nos próximos 15 é de 80%. Logo está 
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apresentada na coluna Ep_0_3650, 90% da energia produzida em 10 anos (3650 
dias). 
O mesmo se repete para a coluna Ep_3650_9125, que apresenta 80% da energia 
produzida em 15 anos (9125-3650 dias).   
 O custo da energia em kWh foi calculado segundo a fórmula: 
         
           
      
       
Como se pode constatar, o sistema que possibilita um preço de energia menor é o 








5) MICROGERAÇÃO HÍBRIDA DESTINADA A 
ALIMENTAR ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
DECORATIVA  
 
No presente capítulo será abordado o estudo da implementação do sistema hibrido, 
através da combinação de um painel fotovoltaico e de um aerogerador, com a 
finalidade de alimentação de um sistema de iluminação decorativa. 
Através da combinação destas duas tecnologias de produção de energia teremos 
como vantagem o fornecimento de energia pelo aerogerador, em dias encobertos, ou 
durante a noite. Durante o dia em situações da inexistência de vento o carregamento 
da bateria será efetuado através dos painéis fotovoltaicos. 
A metodologia de dimensionamento consistiu em instalar um aerogerador de eixo 
vertical ou horizontal, selecionando o que mais se adequa ao estudo em questão. 
 
5.1. DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA HIBRIDO 
O diagrama de blocos presente na figura 5.1 representa o sistema hibrido em análise. 
O sistema de produção de energia será composto por o painel CIGS selecionado no 
capítulo 4 e um aerogerador de eixo vertical ou horizontal, ambos de potência nominal 
igual a 100W. Posteriormente estes serão comparados para verificar qual será o que 
melhor se adequa ao presente estudo. O armazenamento de energia será efetuado 
por baterias de ácido chumbo ou de iões lítio. O regulador será MPPT indicado para 





Figura 5.1 – DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA HÍBRIDO 
 
5.2. SELEÇÃO DE POSSÍVEIS AEROGERADORES A IMPLEMENTAR 
Para a seleção dos aerogeradores teve-se em conta uma potência nominal de 100W, 
tanto no caso dos de eixo vertical como no caso dos de eixo horizontal. 
TABELA 5.1 - CARACTERISTICAS DO AEROGERADOR DE EIXO VERTICAL E HORIZONTAL 














5.3. ESTUDO COMPARATIVO DOS AEROGERADORES SELECIONADOS 
TABELA 1 - ESTUDO COMPARATIVO DAS DIFERENTES TECNOLOGIAS EÓLICAS 
 
Da análise comparativa entre os dois sistemas híbridos observa-se que o sistema 
hibrido com aerogerador horizontal é o que possui um preço mais reduzido, tanto no 
preço total como no preço por Watt instalado. Esta discrepância de preços deve-se ao 
preço de aquisição dos aerogeradores de eixo vertical ser muito elevado, dado a sua 
reduzida comercialização. 
Em suma, o sistema em estudo será efetuado com um aerogerador eólico de eixo 





5.4. ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DO AEROGERADOR DE EIXO 
HORIZONTAL 
Para estimar a energia produzida pelo aerogerador de Setembro a Dezembro, na 
cidade do Porto, consultou-se o software Retscreen, que facultou os valores da 
velocidade média do vento para cada mês. Os valores obtidos podem ser vistos na 
figura 5.2 na coluna velocidade do vento. 
Para o cálculo da estimação da energia produzida pelo aerogerador selecionado 
utilizamos a velocidade média do vento para os meses de Setembro a Dezembro, 
sendo este o nosso período de funcionamento. 
 
Figura 5.2 – VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO MENSAL 
 
5.5. DISTRIBUIÇÃO DE WEIBULL 
Para o cálculo da energia estimada a produzir pelo aerogerador eólico utilizou-se a 
distribuição de Weibull, visto ser o método mais utilizado para realizar previsões 
estatísticas do comportamento do vento, sendo muito utilizado em programas 




Utilizando a média da velocidade do vento para os 4 meses de funcionamento e um 
fator de forma igual a 0.8, valor este de referência para o vento em território português, 
com a seguinte fórmula conseguiu-se calcular a energia eólica disponível para o local 
de estudo [Moreira, 2011]. 







     




       
Onde k = fator de forma (adimensional)  
A = fator de escala (m/s) 
V = velocidade (m/s) 
 
A figura 5.3 representa a distribuição de Weibull para a cidade do Porto decorrida 
entre os meses de Setembro e Dezembro. 
 
Figura 5.3 – DISTRIBUIÇAO DE WEIBULL PARA O PORTO 































Figura 5.4 – CURVA DE POTÊNCA DO AEROGERADOR 
A relação entre a distribuição de Weibull e a curva de potência do aerogerador resulta 
da energia produzida pelo aerogerador durante os 4 meses de funcionamento. Na 
tabela 5.3 está exposto o processo de determinação da energia produzida pelo 
aerogerador no período definido de 4 meses. Para obter o número de dias do ano com 
probabilidade de ocorrência de uma determinada velocidade do vento multiplicou-se o 
valor da probabilidade de Weibull pelo número de dias de funcionamento do 
aerogerador num ano. Para determinar a energia produzida durante os dias de 
funcionamento efetuou-se a razão entre o número de dias com a probabilidade de 
ocorrência de vento e a potência em causa para essa velocidade de vento; 
seguidamente multiplicou-se por 24 h para obter a energia em Wh. 





Nº de dias por ano 
com a prob de 
ocorrência da 








0 0 0 0 0 
1 0,203558137 24,8340927 0 0 
2 0,257555923 31,4218226 15 11311,85614 
3 0,220146879 26,85791924 23,5 15147,86645 


















Velocidade do vento (m/s) 
Curva de Potência do aerogerador  
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5 0,081596664 9,954793062 40 9556,60134 
6 0,038185726 4,658658631 49 5478,58255 
7 0,015349853 1,872682046 61 2741,606515 
8 0,005353294 0,653101824 72 1128,559952 
9 0,001631496 0,199042452 89 425,1546768 
10 0,000436911 0,053303192 102 130,4862129 
11 0,000103265 0,012598271 120 36,28302074 
12 2,16186E-05 0,00263747 130 8,228907514 
13 4,02111E-06 0,000490575 122 1,43640441 
14 6,66258E-07 8,12835E-05 115 0,224342543 
 












58927,1 20624,5 38302,6 
Iões de Lítio 58927,1 3535,6 55391,5 
Da análise comparativa entre o aerogerador acoplado à bateria de ácido chumbo ou o 
acoplado à bateira de iões de lítio, verifica-se um aumento de produção de energia 
para o aerogerador acoplado as bateria de iões de lítio, esta diferença de produção de 
energia deve-se sobretudo às perdas de conversão da tecnologia de iões de lítio 
serem bastante inferiores às de acido chumbo.  
 
5.6. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O SISTEMA FOTOVOLTAICO 
PAINEL CIGS E O SISTEMA HIBRIDO 
A figura 5.5 ilustra a comparação de preço por Watt instalado entre o sistema hibrido, 
composto por um painel CICS de 180W e um aerogerador de 100W, e o sistema 




Figura 5.5 – COMPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA FOTOVOLTÁICO E O SISTEMA HÍBRIDO 
Considerou-se para efeito de cálculos o aerogerador terá um vida útil de 20 anos com 
um output de 100% (sem perdas de produção) de energia produzida ao longo da sua 
vida útil. 
Da análise da tabela 5.5, ao compararmos o sistema hibrido com iões de lítio em 
relação a tecnologia fotovoltaica CIGS com baterias de lítio, obtém-se uma diferença 
no custo da energia de menos 32 cêntimos por kWh na implementação do sistema 
hibrido com baterias de iões de lítio, logo será o sistema mais favorável para 
implementação do projeto em estudo.  
















Preço por Watt instalado 
Acido Chumbo 




Figura 5.6 – ESQUEMA REPRESENTATIVO DO SISTEMA HÍBRIDO 
Legenda: 
1. Aerogerador 100W 
2. Painel fotovoltaico 100W 
3. Regulador de carga  
4. Bateria de lítio 90Ah 
5. Módulo de conversão a definir 
6. Circuito de leds   
 
5.7. ALTERAÇÃO DO CIRCUITO DE LED 
O presente ponto tem como finalidade adaptar o circuito de led já utilizado pela 
empresa “Castros SA” para decoração de arcos e alterá-los de forma a alimentar este 
circuito pelo nosso sistema de armazenamento e produção de energia elétrica 
A alteração consiste não só na adaptação do circuito de led ao sistema híbrido 
dimensionado, mas também o estudo da eficiência do circuito. Para tal foram 
efetuados ensaios em laboratório, onde foram feitas medições para determinar o 
consumo de energia, perdas associadas e a medição da iluminância dos leds com 
ajuda de um luxímetro. Na tabela 5.6 são listados os equipamentos utilizados nos 





TABELA 5.6 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIO 
Equipamentos utilizados Funcionalidade 
Fonte de alimentação DC Alimentação do circuito de led 
Amperímetro digital Medição de correntes 
Multímetro digital Medição de correntes e resistências 
Analisador de qualidade de energia Medição de potências 
Luxímetro Medição de iluminância 
 
5.7.1.  RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO DO CIRCUITO DE LED “ORIGINAL” 
 
Figura 5.7 – CIRCUITO LED "ORIGINAL" 
O circuito de led “original” é composto por: 
 40 Led em serie: com uma corrente de funcionamento de 20 mA e uma queda 
de tensão de 3V; 
 3 Resistências: 2 de 3.3kΩ e uma de 1.5kΩ; 
 1 Retificador AC/DC 
 
Figura 5.8 - ESQUEMA ILUSTRATIVO DO CIRCUITO DE LED'S “ORIGINAL” 
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Iluminância de cada led 84 lux 
I_circuito 14mA 
P_total 3,48W 
                                           (13) 
                                              (14) 
                                                 (15) 
A potência total é de 3,48 W medido com o auxílio do analisador de qualidade de 
energia Fluke. Considera-se que a energia dissipada pelo retificador é a diferença 
entre a potência total do circuito e o somatório da potência consumida pelos led com a 
potência dissipada pelas resistências. Como se pode observar a energia total 
dissipada (             +            ) é superior à energia consumida pelos led (      .  
 
5.7.2.  RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO DO CIRCUITO SEM RESISTÊNCIAS E SEM 
RETIFICADOR 
Neste ensaio foram removidas as resistências e o retificador AC/DC. O circuito é 
apenas composto pela fonte de alimentação DC e o circuito de 40 led em série, com 




Figura 5.9 – ESQUEMA ILUSTRATIVO DO CIRCUITO DE LED'S APENAS COM FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO DC 
TABELA 5.8 - DADOS OBTIDOS NO ENSAIO COM APENAS FONTE DE ALIEMTNAÇÃO DC 
U_fonte 121V 
U_led 3.03V 
Iluminância de cada led 84,2 lux 
I_circuito 14.1mA 
P_total 1,72W 
Na execução deste ensaio foi ligada diretamente a fonte de alimentação ao circuito de 
led sem retificador, nem resistências série, foi-se aumentando gradualmente a tensão 
até se atingir valores de iluminância iguais aos do circuito original, tendo sempre em 
atenção para não exceder a corrente nominal dos leds. 
Verificou-se que o consumo de energia é menos de metade do ensaio anterior.  
Este ensaio permitiu-nos concluir que é necessário alimentar os led com uma tensão 
de 121V DC, para remover as resistências e o retificador.  
É obrigatório ter em conta que a bateria a instalar é de 12V, logo será indispensável a 









5.8. POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA ALIMENTAR O CIRCUITO DE LED 
 
Figura 5.10 – SIMULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO A 120V DC 
Foi efetuada a simulação para a conversão de 12V DC proveniente da bateria para 
120V DC, para tal foi utilizada a fonte de tensão DC com uma tensão de 118,5V, 
simulando que esta é a saída do conversor. Em suma, esta simulação pretende 
efetuar a alimentação do circuito de leds com uma tensão de 120V DC através da 
bateria de 12VDC utilizando assim um conversor. 
Resultados obtidos na simulação 1: 










Figura 5.11 – SIMULAÇÃO DE ALIEMENTAÇÃO DO CIRCUITO A 12V DC COM RESISTÊNCIA SÉRIE 
O método mais convencional será utilizar circuitos paralelos e colocar resistências em 
série para limitar a corrente da bateria. 
O cálculo das resistências série será efetuado pela fórmula: 
       
            
     
 
        
    
    Ω   (17) 
A tensão de funcionamento dos led é de 3V, podendo só ter no máximo 3 por cada 
série a Uled=9V, necessitando assim, de uma resistência série de 150 Ω para cada 






Resultados obtidos na simulação 2: 




I_ramo 3led 18,7mA 
I_ramo 1led 19,8mA 
U_resistencia 150  2.81V 
U_resistencia 450  8,92V 
P_circuito_led 2,28W 
P_total 4,50W 
                                                     (18) 
A simulação presente na figura abaixo pretende alimentar o circuito de led com 120V 
DC através da bateria de 12V DC, para efetuar essa transformação será utilizado um 
conversor ligado à bateria convertendo 12V DC em 120V AC e seguidamente a tensão 
será retificada pelo retificador de tensão 120V AC para 120V DC. 
 





Resultados obtidos na simulação 3: 







                                                                           
(19) 
 
5.9. DISCUSSÃO DE RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 
Sabendo que o arco de iluminação decorativo utilizado pela empresa Castros é 
composto por 9 circuitos de led, o mesmo que 360 led, será necessário garantir pelo 
menos o mesmo número de led com um consumo menor ou igual a 30W, potência 
para o qual está dimensionado a nossa carga. 
TABELA 5.12 - DETERMINAÇÃO DO EQUIPEMENTO DE CONVERSAO A UTILIZAR 
 
Ao observar a tabela 5.12 verifica-se os valores de potência total e perdas de 
conversão obtidos nas três simulações para 1 circuito de led e repara-se que na 
simulação 3, conversão DC/AC e AC/DC, é a que possui maiores perdas de conversão 
para um circuito de led. É importante ter em conta que a simulação 2 composta por 
resistências irá ter perdas de conversão para cada circuito de led a instalar, o que não 
acontece nas simulações 1 e 3 devido ao conversor alimentar vários circuitos de led. 
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A escolha do equipamento de conversão terá que cumprir 3 restrições: 
 A potência total ser ≤ 30 W 
 Alimentar um número de circuitos ≥ 9  
 Preço de equipamento de conversão/circuito alimentar, ser o menor possível 
Como se pode verificar na tabela 5.12 a primeira restrição é cumprida por todas as 
simulações, a segunda restrição exclui a simulação 2 e a terceira restrição exclui a 
simulação 1, ficando assim o sistema de conversão composto por um conversor 
12VDC/120VAC e um retificador AC/DC correspondente à simulação 3. 
É de notar que o preço do equipamento para esta simulação 3 é somente referente ao 
conversor DC/AC, pois o retificador é existente no circuito de led original, não 
necessitando de o adquirir. 
Uma outra vantagem que a simulação 3 apresenta em relação à simulação 2, é que 
esta não requer alteração do circuito de led, podendo ser mantida a série de led 
original já instalada pela empresa. 
 
 
Figura 5.13 – ESQUEMA REPRESENTATIVO DO SISTEMA HÍBRIDO A IMPLEMENTAR 
Legenda: 
1. Aerogerador 100W 
2. Painel fotovoltaico 100W 
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3. Regulador de carga  
4. Bateria de lítio 90Ah 
5. Conversor DC/AC 
6. Retificador AC/DC 







6) COMPARAÇÃO DO SISTEMA ATUAL COM O 
SISTEMA RENOVÁVEL MAIS FAVORÁVEL  
 
O sistema de iluminação decorativa atualmente instalado pela empresa CASTROS é 
composto por circuitos de led alimentados por uma baixada da rede elétrica. Os 
circuitos de led referidos anteriormente são constituídos por séries de 40 led, podendo 
ser incrementado em paralelo novos circuitos série, de acordo com a necessidade do 
elemento decorativo a iluminar.  
Os circuitos de led utilizados presentemente pela empresa são dotados de resistências 
com a finalidade de limitar a corrente proveniente da rede, originando elevadas perdas 
por efeito de Joule. 
O sistema renovável mais favorável, para alimentar o sistema de alimentação 
decorativa, conforme determinado, é o sistema hibrido composto por um painel 
fotovoltáico do tipo CIGS e um aerogerador de eixo horizontal. Este sistema hibrido é o 
que oferece o menor custo de energia gerada, como se observa no capítulo 5, sendo 
este o selecionado para alimentar sistemas de iluminação decorativa.  
Este sistema possui vantagem de evitar a requisição de baixadas no local de 
instalação de elementos decorativos, evitando desta forma o uso de cabos de 
alimentação entre a baixada e o elemento decorativo, reduzindo o impacto visual 
gerado pelos cabos. 
O facto do sistema convencional estar ligado à rede elétrica pública, a instalação 
decorativa estará exposta a perturbações causadas pela rede, tais como, cavas de 
tensão, sobretensões, efeito “Flicker” ou interrupções de serviço. 
A desvantagem da implementação do sistema híbrido destinado a produção de 
energia elétrica para efeitos decorativos está associada ao impacto visual causado 
pelos painéis fotovoltaicos e ao ruído gerado pelos aerogeradores eólicos, podendo 
deste modo interferir na decoração das ruas. Esta situação pode ser minimizada 
ocultando os painéis fotovoltáicos por meio de espelhos na sua parte inferior, refletindo 
assim as luzes instaladas no arco decorativo. Quanto aos aerogeradores eólicos o 
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impacto visual pode ser atenuado por meio de leds decorativos instalados nas suas 
pás, que ao girar permite a criação de um ecrã de led.    
O custo da energia gerada pelo sistema hibrido é o principal entrave deste sistema, 
sendo o preço da energia proveniente da rede elétrica inferior ao custo da energia 
gerada pelo sistema hibrido.  
A principal vantagem da implementação do sistema hibrido está associada à imagem 
“verde” que a empresa passará a ter. Não valorizando apenas o custo que a energia 
poderá ter, mas também preocupada com os aspetos ambientais causados pela 























Ao longo deste trabalho tornou-se evidente que podemos substituir, em termos 
técnicos, a alimentação de energia gerada pela rede pública pelos sistemas de 
microprodução renováveis, suprimindo assim os consumos de eletricidade associados 
aos sistemas de iluminação decorativa. 
Contudo, apesar das diversas virtudes, este tipo de sistemas de microprodução não 
pode ser adotado para todos os locais, devido a necessidade de um boa exposição 
solar e eólica. 
O estudo desenvolvido na presente dissertação, permitiu determinar qual o sistema 
fotovoltaico que mais se adequa à produção de energia para alimentação de sistemas 
de elementos decorativos. O sistema fotovoltáico tecnicamente mais favorável para 
este tipo de instalações decorativas é composto por um painel com tecnologia CIGS e 
uma bateria de iões de lítio. Além de ser o sistema fotovoltaico que melhor se adapta a 
este tipo de instalações é o que proporciona um menor custo da energia produzida. 
Relativamente ao estudo efetuado para o sistema hibrido, concluiu-se que este 
sistema é o que melhor se adequa a alimentar sistemas de iluminação decorativa. 
Comparativamente com o sistema fotovoltaico dimensionado, o sistema hibrido gera 
menor custo de energia produzida e oferece maior continuidade de serviço, dadas as 
duas fontes de energia se complementarem. Este sistema é composto especialmente 
por um aerogerador eólico de eixo horizontal, um painel fotovoltaico com tecnologia 
CIGS e uma bateira de lítio. 
No que respeita a adaptação do circuito de led ao sistema renovável hibrido 
dimensionado, é possível concluir através de simulações em software e ensaios 
efetuados em laboratório, que o sistema de conversão que melhor soluciona o 
problema enfrentado é composto por um conversor e um retificador de tensão.        
O estudo desenvolvido permitiu concluir que os sistemas híbridos de produção de 
energia, baseados em energias renováveis ainda não são competitivos em relação à 
utilização da energia da rede pública. No entanto, o objetivo fundamental apresentado 
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por este estudo foi atingido, determinando qual o sistema renovável mais favorável 
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ANEXO A: SOFTWARES UTILIZADOS 
RESTcreen é um programa de fácil utilização, executa sobre o Microsoft excel, foi utilizado 
essencialmente para obtenção dos valores médios do vento para o cálculo da previsão da 
energia eólica. 
Os dados de entrada são, a introdução do tipo de projeto no nosso caso “produção de 
electricidade”, o tipo de rede “rede isolada” e a localização dos dados climáticos que no nosso 
caso é “Porto-Pedras Rubras”. 
 
PVGIS é uma aplicação online, em que a sua utilização é muito simples. É necessário 
selecionar os parâmetros de entrada como a localização da instalação, no nosso caso é o 
Porto, o tipo de tecnologia fotovoltaica a potência total, os ângulos de orientação e inclinação e 
a percentagem de perdas estimadas. Este programa permitiu o determinar o angulo de 
inclinação ideal do painel fotovoltaico, o valor da radiância média diária bem como uma 
previsão da energia produzida diariamente e mensalmente.  
 
Proteus é programa de simulação de circuitos extremamente didático, este programa foi usado 
para a simulação dos circuitos de leds bem como para as diferentes soluções para alimentação 
do circuito de leds. 
Este programa foi selecionado não só pela facilidade de utilização, mas também porque é 
composto por imensas librarias das quais possuía leds com características técnicas muito 







ANEXO B: DATA SHEET DO PAINEL FOTOVOLTAICO CIGS 











ANEXO C: DATA SHEET DO AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL 









ANEXO D: DATA SHEET BATERIA DE IÕES DE LÍTIO 





ANEXO E: DATA SHEET DO REGULADOR DE CARGA 














ANEXO F: DATA SHEET DO CONVERSOR DC/AC 


















FIGURA G.1 - DATA SHEET DO LED 
